Standflache und Mindestabstande
Base area and minimum clearances
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1 Helzwasservor suf
Ausgang aus WaNmepumpe
G 1 14" Aulengewinde

2 Heizwassermbeklauf

Eingang in Warmepurnpe
G 1 14" Aulengewinde

3 Dwrchiihrungsbensich
Elektrobaitungen

d Durchiihrungsbenesch
kondensatechlauch

Heating water flow
Cutput from heal pump
1 154" extemal thresd

Heating water retunn flow

Input nio the heat purmg
1 14" extemal thresd

Feedihrough ares
Elecirical lines

Feedthrough area
Condensate hose
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Circult aller d'eau de chauflage
Sortle de la pompe & chaleur
Flletage exterieur 1 147

Circult retour d'eau de chauftage
Entrée dans la pompe & chaleur
Filetage externeur 1 1.4°

Zone de passage
Conduitas alecingueas

Zong de passage
Flexide deyacuation des condensals



