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cooling down
réfrigérer

domestic hot water
eau chaude sanitaire

2nd heat generator
2ème générateur de chaleur
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air
air

outdoor
externe

IP - degree of protection
IP - type de protection

ventilation
ventilation
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technical datas · données techniques

Nennspannung

Max. Stromaufnahme

Max. Leistungsaufnahme

:

:

:

3L/N/PE ~ 50Hz 400V ±10%

22,3 A

12,5 kW / cosPhi = 0,99

NennspannungNennspannung

Max. StromaufnahmeMax. Stromaufnahme

Max. LeistungsaufnahmeMax. Leistungsaufnahme

3L/N/PE ~ 50Hz 400V ±10%

22,3 A

12,5 kW / cosPhi = 0,99

3L/N/PE ~ 50Hz 400V ±10%

22,3 A

12,5 kW / cosPhi = 0,99

Max. Vorsicherung :

RCD-Typ

Max. VorsicherungMax. Vorsicherung

RCD-TypRCD-Typ B:

C 25AC 25AC 25A

BB

AnlaufstromAnlaufstromAnlaufstrom -: --

dimensioning parameter cable - paramètre de dimensionnement cable

Leitermaterial

Kabellänge

:

:

Cu

Umgebungstemperatur

:

35°C

LeitermaterialLeitermaterial

KabellängeKabellänge

UmgebungstemperaturUmgebungstemperatur

Cu

35°C

Cu

35°C

VerlegeartVerlegeartVerlegeart B2 (DIN VDE 0298-4 / IEC 60364-5-52)B2 (DIN VDE 0298-4 / IEC 60364-5-52)B2 (DIN VDE 0298-4 / IEC 60364-5-52)

:

50m50m50m

Schwarz

rot

orange

Grau

L1 / L2 / L3

Steuerstromkreise 24VAC

Steuerstromkreise ≥24VDC

Kommunikation

:

:

:

:

hellblau : Neutralleiter

BK

BU

RD

OG

GY

Grün-Gelb Schutzleitersystem:GNYE

Weiß WH : GND & ≤12VDC

wiring colors · couleurs de câblage

SchwarzSchwarz BKBK

hellblauhellblau BUBU

L1 / L2 / L3L1 / L2 / L3

NeutralleiterNeutralleiter

rotrot RDRD Steuerstromkreise 24VACSteuerstromkreise 24VAC

orangeorange OGOG Steuerstromkreise ≥24VDCSteuerstromkreise ≥24VDC

GrauGrau GYGY KommunikationKommunikation

WeißWeiß WHWH GND & ≤12VDCGND & ≤12VDC

SchutzleitersystemSchutzleitersystemGNYEGNYEGrün-GelbGrün-Gelb
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1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
452173.62.01 "-"

14084

+A100

2 / 14

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!
te

ch
ni
ca

l 
al
te

ra
tio

ns
 r
es

er
ve

d!
So

us
 t
ou

te
s 

ré
se

rv
es

 d
e 

mo
di
fic

at
io
ns

 t
ec

hn
iq
ue

s!

nom. voltage

max. current consumption

max. power consumption

tension nominale

consommation de courant max.

consommation de puissance max.

max. fusing

RCD-type

protection préliminaire max.

RCD-type

starting current
courant de démarrage

conductor material

cable-length

ambient temperature

laying system

longueur de câble

matériau conducteur

température ambiante

type de pose

neutral conductor

control circuits 24VAC

control circuits ≥24VDC

communication

protective system

black

light blue

red

orange

grey

white

green-yellow

conducteur neutre

circuits électriques de commande 24VAC

circuits électriques de commande ≥24VDC

communication

système de conducteur de protection

noir

bleu clair

rouge

orange

gris

blanc

vert-jaune

Technische Daten

Auslegungsparameter Kabel

Verdrahtungsfarben
Er

st
el
lt
 m

it 
EL

CA
D/

AU
CO

PL
AN

 (
R)

 2
02

3 
SP

1
dr

aw
n 

wi
th

 E
LC

AD
/A

UC
OP

LA
N 

(R
) 
20

23
 S

P1
cr
éé

 p
ar

 E
LC

AD
/A

UC
OP

LA
N 

(R
) 
20

23
 S

P1

Sc
hu

tz
ve

rm
er

k 
na

ch
 D

IN
 3

4 
/ 

DI
N 

IS
O 

16
01

6 
be

ac
ht

en
!

pr
ot

ec
tiv

e 
no

te
 D

IN
 3

4 
/ 

DI
N 

IS
O 

16
01

6
Se

 c
on

fo
rm

er
 à

 l
a 

no
te

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n 
se

lo
n 

DI
N 

34
 /

 D
IN
 IS

O 
16

01
6 

!



452173.62.01 "-"

14084

+A100

Planart BlattbenennungBlatt PlanartPlanartBlattBlatt BlattbenennungBlattbenennung Planart BlattbenennungBlatt PlanartPlanartBlattBlatt BlattbenennungBlattbenennung

3 / 14

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!
te

ch
ni
ca

l 
al
te

ra
tio

ns
 r
es

er
ve

d!
So

us
 t
ou

te
s 

ré
se

rv
es

 d
e 

mo
di
fic

at
io
ns

 t
ec

hn
iq
ue

s!

1 - Deckblatt Deckblatt1 1 - Deckblatt1 - Deckblatt DeckblattDeckblatt11

1 - Deckblatt Technische Daten2 1 - Deckblatt1 - Deckblatt Technische DatenTechnische Daten22

2 - Inhaltsverzeichnis3 2 - Inhaltsverzeichnis2 - Inhaltsverzeichnis33

3 - Stromlaufplan Einspeisung, Steuerspannung4 3 - Stromlaufplan3 - Stromlaufplan Einspeisung, SteuerspannungEinspeisung, Steuerspannung44

3 - Stromlaufplan Lastkreis5 3 - Stromlaufplan3 - Stromlaufplan LastkreisLastkreis55

3 - Stromlaufplan Regelung6 3 - Stromlaufplan3 - Stromlaufplan RegelungRegelung66

3 - Stromlaufplan Steuerkreis: DI / AI7 3 - Stromlaufplan3 - Stromlaufplan Steuerkreis: DI / AISteuerkreis: DI / AI77

3 - Stromlaufplan Steuerkreis: DO8 3 - Stromlaufplan3 - Stromlaufplan Steuerkreis: DOSteuerkreis: DO88

3 - Stromlaufplan Steuerkreis: DO / AO9 3 - Stromlaufplan3 - Stromlaufplan Steuerkreis: DO / AOSteuerkreis: DO / AO99

4 - Kabelwegeplan10 4 - Kabelwegeplan4 - Kabelwegeplan1010

5 - Kabelliste11 5 - Kabelliste5 - Kabelliste1111

6 - Kabelbelegungsliste12 6 - Kabelbelegungsliste6 - Kabelbelegungsliste1212

6 - Kabelbelegungsliste13 6 - Kabelbelegungsliste6 - Kabelbelegungsliste1313

7 - Legende14 7 - Legende7 - Legende1414

Inhaltsverzeichnis · directory · table des matières
planning typepage page-designation
type de planfeuille désignation de la feuille

planning typepage page-designation
type de planfeuille désignation de la feuille

Er
st

el
lt
 m

it 
EL

CA
D/

AU
CO

PL
AN

 (
R)

 2
02

3 
SP

1
dr

aw
n 

wi
th

 E
LC

AD
/A

UC
OP

LA
N 

(R
) 
20

23
 S

P1
cr
éé

 p
ar

 E
LC

AD
/A

UC
OP

LA
N 

(R
) 
20

23
 S

P1

Sc
hu

tz
ve

rm
er

k 
na

ch
 D

IN
 3

4 
/ 

DI
N 

IS
O 

16
01

6 
be

ac
ht

en
!

pr
ot

ec
tiv

e 
no

te
 D

IN
 3

4 
/ 

DI
N 

IS
O 

16
01

6
Se

 c
on

fo
rm

er
 à

 l
a 

no
te

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n 
se

lo
n 

DI
N 

34
 /

 D
IN
 IS

O 
16

01
6 

!
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2 - directory
2 - table des matières

3 - Stromlaufplan power supply, control voltage
3 - circuit diagram alimentation, tension de commande

3 - location / function load circuit
3 - lieu / fonction circuit de charge

3 - Stromlaufplan control
3 - circuit diagram régulation

3 - circuit diagram control circuit: DI / AI
3 - schéma des raccordements électriques circuit de commande: DI / AI

3 - circuit diagram control circuit: DO / AO
3 - schéma des raccordements électriques circuit de commande: DO / AO

3 - circuit diagram control circuit: DO / AO
3 - schéma des raccordements électriques circuit de commande: DO / AO

4 - Cable routing plan
4 - schéma de chemin de câbles

cable list
liste des câbles

cable assignment list
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cable assignment list
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Item list
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A1
A2Schütz EVU-Sperre

contactor utility block UB
contacteur blocage EJP
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fuse heat pump
coupe-circuit pompe à chaleur
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L
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L PE N
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1 2
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L1
/4.A8

L2
/4.A8

L3
/4.A8

PE1
/4.A8

N = 5

Ferritkern -N30
ferrite core -N30

core de ferrite -N30

N = 4

Ferritkern -N30
ferrite core -N30

core de ferrite -N30

N = 3

Ferritkern -N30
ferrite core -N30

core de ferrite -N30

L1

Inverter
inverter

inverseur U

N = 1

Ferritkern -M1
ferrite core -M1

core de ferrite -M1

N = 3

Ferritkern -M1
ferrite core -M1

core de ferrite -M1

T1 T2 T3 PE

Verdichter
compressor
compresseur

N = 5

Ferritkern -N30
ferrite core -N30

core de ferrite -N30

L2
V

N = 5

Ferritkern -N30
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1112 24
V

10
V

D1 E1GN
D

A 
(D
+)

B 
(D

-)

200-277V

14 ID
1

GN
D

A 
(D
+)

B 
(D

-)
ID
2

L2 GN
D

/6.B4

DI
7H

DI

DI
7

DI
7C DI
8

DI
8H

/9
.C
5

N0
-J

12
/G

ND
-N

0:
GN

D

L1
L2
L3

PE1

L
/6.A2

N2
/6.A2

PE2
/6.A2

/9
.C
6

N0
-J

12
/Y

1
-N

0:
Y1

M

M

Er
st

el
lt
 m

it 
EL

CA
D/

AU
CO

PL
AN

 (
R)

 2
02

3 
SP

1
dr

aw
n 

wi
th

 E
LC

AD
/A

UC
OP

LA
N 

(R
) 
20

23
 S

P1
cr
éé

 p
ar

 E
LC

AD
/A

UC
OP

LA
N 

(R
) 
20

23
 S

P1

Sc
hu

tz
ve

rm
er

k 
na

ch
 D

IN
 3

4 
/ 

DI
N 

IS
O 

16
01

6 
be

ac
ht

en
!

pr
ot

ec
tiv

e 
no

te
 D

IN
 3

4 
/ 

DI
N 

IS
O 

16
01

6
Se

 c
on

fo
rm

er
 à

 l
a 

no
te

 d
e 

pr
ot

ec
tio

n 
se

lo
n 

DI
N 

34
 /

 D
IN
 IS

O 
16

01
6 

!

max 2A
AC250V

DC
 O

ut

DC
 O

ut



-T1 -N0

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
452173.62.01 "-"

14084

+A100

6 / 14

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!
te

ch
ni
ca

l 
al
te

ra
tio

ns
 r
es

er
ve

d!
So

us
 t
ou

te
s 

ré
se

rv
es

 d
e 

mo
di
fic

at
io
ns

 t
ec

hn
iq
ue

s!

L
/5.B8

N2
/5.B8

PE2
/5.B8

AC
/L

AC
/N

+V
o

+V
o

Netzteil
power supply

bloc d'alimentation au secteur
24V DC

230V AC

-V
o

-V
o

V+
/8.A1

V-
/8.E1
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-W+A100.11 -W+A100.1-W+A100.1 Kabel LastspannungKabel LastspannungKabel Lastspannung Installationsleitung: NYM-J 5 x 4mm²Installationsleitung: NYM-J 5 x 4mm²Installationsleitung: NYM-J 5 x 4mm² Klemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungKlemmleiste Lastspannung+A100+A100+A100 +A300+A300+A300Schütz EVU-SperreSchütz EVU-SperreSchütz EVU-Sperre
-X1-X1-X1 -X1-X1-X1

-W+A100.22 -W+A100.2-W+A100.2 Kabel SteuerspannungKabel SteuerspannungKabel Steuerspannung Installationsleitung: NYM-J 3 x 1,5mm²Installationsleitung: NYM-J 3 x 1,5mm²Installationsleitung: NYM-J 3 x 1,5mm² WärmepumpenmanagerWärmepumpenmanagerWärmepumpenmanager+A100+A100+A100 +A200+A200+A200Klemmleiste SteuerspannungKlemmleiste SteuerspannungKlemmleiste Steuerspannung
-X2.1-X2.1-X2.1 -N1-N1-N1

-W+A100.33 -W+A100.3-W+A100.3 Kabel KommunikationKabel KommunikationKabel Kommunikation Datenleitung; geschirmt: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28mm²Datenleitung; geschirmt: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28mm²Datenleitung; geschirmt: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28mm² WärmepumpenmanagerWärmepumpenmanagerWärmepumpenmanager+A100+A100+A100 +A200+A200+A200Klemmleiste KommunikationKlemmleiste KommunikationKlemmleiste Kommunikation
-X5-X5-X5 -N1-N1-N1

-WM16.1*4 -WM16.1*-WM16.1* Kabel Lastspannung -M16Kabel Lastspannung -M16Kabel Lastspannung -M16 PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 3 x 0,75mm²PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 3 x 0,75mm²PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 3 x 0,75mm² ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe+A200+A200+A200 +A400+A400+A400Wärmepumpenmanager S-HVWärmepumpenmanager S-HVWärmepumpenmanager S-HV
-N1/SH-N1/SH-N1/SH -M16-M16-M16

-WM16.1**5 -WM16.1**-WM16.1** Kabel Lastspannung -M16Kabel Lastspannung -M16Kabel Lastspannung -M16 PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 3 x 0,75mm²PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 3 x 0,75mm²PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 3 x 0,75mm² Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16+A100+A100+A100 +A400+A400+A400ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe
-M16-M16-M16 -XM16-XM16-XM16

-WM16.2*6 -WM16.2*-WM16.2* Kabel Steuerspannung -M16Kabel Steuerspannung -M16Kabel Steuerspannung -M16 PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 2 x 0,75mm²PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 2 x 0,75mm²PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 2 x 0,75mm² ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe+A200+A200+A200 +A400+A400+A400Wärmepumpenmanager S_LVWärmepumpenmanager S_LVWärmepumpenmanager S_LV
-N1/SL-N1/SL-N1/SL -M16-M16-M16

-WM16.2**7 -WM16.2**-WM16.2** Kabel Lastspannung -M16Kabel Lastspannung -M16Kabel Lastspannung -M16 PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 2 x 0,75mm²PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 2 x 0,75mm²PVC-Steuerleitung; farbig: Oelflex 100 2 x 0,75mm² Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16+A100+A100+A100 +A400+A400+A400ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe
-M16-M16-M16 -XM16-XM16-XM16

Kabelliste · cable list · liste des câbles
cable identifier cable-length
câble désignation longueur de câble

destination 1 - commentdestination 1 destination 2
objectif 1 - commentaireobjectif 1 objectif 2

cable type
type de câble
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destination 2 - comment
objectif 2 - commentaire

cable supply voltage
câble tension d'alimentation

installation cable: NYM-J 5 x 4mm²
conduite d'installation: NYM-J 5 x 4mm²

terminal strip supply voltage
bornier tension d'alimentation

contactor utility block UB
contacteur blocage EJP

cable control voltage
câble tension de commande

installation cable: NYM-J 3 x 1,5mm²
conduite d'installation: NYM-J 3 x 1,5mm²

heat pump manager
gestionnaire de pompe à chaleur

terminal strip control voltage
bornier tension de commande

cable communication
câble communication

data-cable; shielded: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28mm²
ligne de données; blindé: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28mm²

heat pump manager
gestionnaire de pompe à chaleur

terminal strip communication
bornier communication

cable supply voltage -M16
câble tension d'alimentation -M16

PVC-control line; color coded: Oelflex 100 3 x 0,75mm²
PVC-ligne de commande; coloré: Oelflex 100 3 x 0,75mm²

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

heat pump manager S-HV
gestionnaire de pompe à chaleur S-HV

cable supply voltage -M16
câble tension d'alimentation -M16

PVC-control line; color coded: Oelflex 100 3 x 0,75mm²
PVC-ligne de commande; coloré: Oelflex 100 3 x 0,75mm²

terminal strip -M16
bornier -M16

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

cable control voltage -M16
câble tension de commande -M16

PVC-control line; color coded: Oelflex 100 2 x 0,75mm²
PVC-ligne de commande; coloré: Oelflex 100 2 x 0,75mm²

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

heat pump manager S_LV
gestionnaire de pompe à chaleur S_LV

cable supply voltage -M16
câble tension d'alimentation -M16

PVC-control line; color coded: Oelflex 100 2 x 0,75mm²
PVC-ligne de commande; coloré: Oelflex 100 2 x 0,75mm²

terminal strip -M16
bornier -M16

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire
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-W+A100.1-W+A100.1-W+A100.1 +A100
    -X1:L1
+A100
    -X1:L1
+A100
    -X1:L1

Klemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungBKBKBK: NYM-J 5 x 4: NYM-J 5 x 4: NYM-J 5 x 4 /4.D3/4.D3/4.D3 +A300
    -K22:1
+A300
    -K22:1
+A300
    -K22:1

Schütz EVU-SperreSchütz EVU-SperreSchütz EVU-Sperre

+A100
    -X1:L2
+A100
    -X1:L2
+A100
    -X1:L2

Klemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungBNBNBN /4.D3/4.D3/4.D3 +A300
    -K22:3
+A300
    -K22:3
+A300
    -K22:3

Schütz EVU-SperreSchütz EVU-SperreSchütz EVU-Sperre

+A100
    -X1:L3
+A100
    -X1:L3
+A100
    -X1:L3

Klemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungGYGYGY /4.D3/4.D3/4.D3 +A300
    -K22:5
+A300
    -K22:5
+A300
    -K22:5

Schütz EVU-SperreSchütz EVU-SperreSchütz EVU-Sperre

+A100
    -X1:N
+A100
    -X1:N
+A100
    -X1:N

Klemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungBUBUBU /4.D3/4.D3/4.D3 +A300
    -X1:N
+A300
    -X1:N
+A300
    -X1:N

Elektroverteilung -X1Elektroverteilung -X1Elektroverteilung -X1

+A100
    -X1:PE
+A100
    -X1:PE
+A100
    -X1:PE

Klemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungKlemmleiste LastspannungGNYEGNYEGNYE /4.D3/4.D3/4.D3 +A300
    -X1:PE
+A300
    -X1:PE
+A300
    -X1:PE

Elektroverteilung -X1Elektroverteilung -X1Elektroverteilung -X1

-W+A100.2-W+A100.2-W+A100.2 +A100
    -X2.1:L
+A100
    -X2.1:L
+A100
    -X2.1:L

Klemmleiste SteuerspannungKlemmleiste SteuerspannungKlemmleiste SteuerspannungBNBNBN: NYM-J 3 x 1,5: NYM-J 3 x 1,5: NYM-J 3 x 1,5 /4.D4/4.D4/4.D4 +A200
    -N1:L
+A200
    -N1:L
+A200
    -N1:L

WärmepumpenmanagerWärmepumpenmanagerWärmepumpenmanager

+A100
    -X2.1:N
+A100
    -X2.1:N
+A100
    -X2.1:N

Klemmleiste SteuerspannungKlemmleiste SteuerspannungKlemmleiste SteuerspannungBUBUBU /4.D4/4.D4/4.D4 +A200
    -N1:N
+A200
    -N1:N
+A200
    -N1:N

WärmepumpenmanagerWärmepumpenmanagerWärmepumpenmanager

+A100
    -F62.1:PE
+A100
    -F62.1:PE
+A100
    -F62.1:PE

Ferritkern -X2.1Ferritkern -X2.1Ferritkern -X2.1GNYEGNYEGNYE /4.D4/4.D4/4.D4 +A200
    -N1:PE
+A200
    -N1:PE
+A200
    -N1:PE

WärmepumpenmanagerWärmepumpenmanagerWärmepumpenmanager

-W+A100.3-W+A100.3-W+A100.3 +A100
    -X5:B(-)
+A100
    -X5:B(-)
+A100
    -X5:B(-)

Klemmleiste KommunikationKlemmleiste KommunikationKlemmleiste KommunikationRDRDRD: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28 /4.D5/4.D5/4.D5 +A200
    -N1:Rx-/Tx
+A200
    -N1:Rx-/Tx
+A200
    -N1:Rx-/Tx

WärmepumpenmanagerWärmepumpenmanagerWärmepumpenmanager

+A100
    -X5:A(+)
+A100
    -X5:A(+)
+A100
    -X5:A(+)

Klemmleiste KommunikationKlemmleiste KommunikationKlemmleiste KommunikationBKBKBK /4.D5/4.D5/4.D5 +A200
    -N1:Rx+/Tx
+A200
    -N1:Rx+/Tx
+A200
    -N1:Rx+/Tx

WärmepumpenmanagerWärmepumpenmanagerWärmepumpenmanager

+A100
    -X5:GND
+A100
    -X5:GND
+A100
    -X5:GND

Klemmleiste KommunikationKlemmleiste KommunikationKlemmleiste KommunikationWHWHWH /4.D5/4.D5/4.D5 +A200
    -N1:GND
+A200
    -N1:GND
+A200
    -N1:GND

WärmepumpenmanagerWärmepumpenmanagerWärmepumpenmanager

-WM16.1*-WM16.1*-WM16.1* +A200
    -N1/SH:L
+A200
    -N1/SH:L
+A200
    -N1/SH:L

Wärmepumpenmanager S-HVWärmepumpenmanager S-HVWärmepumpenmanager S-HVBNBNBN: Oelflex 100 3 x 0,75: Oelflex 100 3 x 0,75: Oelflex 100 3 x 0,75 /4.D6/4.D6/4.D6 +A400
    -M16:L
+A400
    -M16:L
+A400
    -M16:L

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

+A200
    -N1/SH:N
+A200
    -N1/SH:N
+A200
    -N1/SH:N

Wärmepumpenmanager S-HVWärmepumpenmanager S-HVWärmepumpenmanager S-HVBUBUBU /4.D6/4.D6/4.D6 +A400
    -M16:N
+A400
    -M16:N
+A400
    -M16:N

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

+A200
    -N1/SH:PE
+A200
    -N1/SH:PE
+A200
    -N1/SH:PE

Wärmepumpenmanager S-HVWärmepumpenmanager S-HVWärmepumpenmanager S-HVGNYEGNYEGNYE /4.D6/4.D6/4.D6 +A400
    -M16:PE
+A400
    -M16:PE
+A400
    -M16:PE

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

-WM16.1**-WM16.1**-WM16.1** +A100
    -XM16:L
+A100
    -XM16:L
+A100
    -XM16:L

Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16BNBNBN: Oelflex 100 3 x 0,75: Oelflex 100 3 x 0,75: Oelflex 100 3 x 0,75 /4.C7/4.C7/4.C7 +A400
    -M16:L
+A400
    -M16:L
+A400
    -M16:L

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

+A100
    -XM16:N
+A100
    -XM16:N
+A100
    -XM16:N

Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16BUBUBU /4.C8/4.C8/4.C8 +A400
    -M16:N
+A400
    -M16:N
+A400
    -M16:N

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

+A100
    -XM16:PE
+A100
    -XM16:PE
+A100
    -XM16:PE

Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16GNYEGNYEGNYE /4.C8/4.C8/4.C8 +A400
    -M16:PE
+A400
    -M16:PE
+A400
    -M16:PE

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

-WM16.2*-WM16.2*-WM16.2* +A200
    -N1/SL:1
+A200
    -N1/SL:1
+A200
    -N1/SL:1

Wärmepumpenmanager S_LVWärmepumpenmanager S_LVWärmepumpenmanager S_LVBNBNBN: Oelflex 100 2 x 0,75: Oelflex 100 2 x 0,75: Oelflex 100 2 x 0,75 /4.D6/4.D6/4.D6 +A400
    -M16:
+A400
    -M16:
+A400
    -M16:

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

+A200
    -N1/SL:2
+A200
    -N1/SL:2
+A200
    -N1/SL:2

Wärmepumpenmanager S_LVWärmepumpenmanager S_LVWärmepumpenmanager S_LVBUBUBU /4.D6/4.D6/4.D6 +A400
    -M16:
+A400
    -M16:
+A400
    -M16:

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

-WM16.2**-WM16.2**-WM16.2** +A100
    -XM16:1
+A100
    -XM16:1
+A100
    -XM16:1

Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16BNBNBN: Oelflex 100 2 x 0,75: Oelflex 100 2 x 0,75: Oelflex 100 2 x 0,75 /4.C8/4.C8/4.C8 +A400
    -M16:
+A400
    -M16:
+A400
    -M16:

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

Kabelbelegungsliste · cable assignment list · liste d'affectation des câbles
item destination 1 - terminal
moyens d'exploitation objectif 1 - raccord

destination 1 - comment
objectif 1 - commentaire
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cable type
type de câble

presentation
représentation

destination 2 - terminal
objectif 2 - raccord

destination 2 - comment
objectif 2 - commentaire

terminal strip supply voltage
bornier tension d'alimentation

: NYM-J 5 x 4
: NYM-J 5 x 4

contactor utility block UB
contacteur blocage EJP

terminal strip supply voltage
bornier tension d'alimentation

contactor utility block UB
contacteur blocage EJP

terminal strip supply voltage
bornier tension d'alimentation

contactor utility block UB
contacteur blocage EJP

terminal strip supply voltage
bornier tension d'alimentation

electrical distribution system -X1
distribution électrique -X1

terminal strip supply voltage
bornier tension d'alimentation

electrical distribution system -X1
distribution électrique -X1

terminal strip control voltage
bornier tension de commande

: NYM-J 3 x 1,5
: NYM-J 3 x 1,5

heat pump manager
gestionnaire de pompe à chaleur

terminal strip control voltage
bornier tension de commande

heat pump manager
gestionnaire de pompe à chaleur

ferrite core -X2.1
core de ferrite -X2.1

heat pump manager
gestionnaire de pompe à chaleur

terminal strip communication
bornier communication

: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28
: J-Y(ST)Y ..LG 4 x 0,28

heat pump manager
gestionnaire de pompe à chaleur

terminal strip communication
bornier communication

heat pump manager
gestionnaire de pompe à chaleur

terminal strip communication
bornier communication

heat pump manager
gestionnaire de pompe à chaleur

heat pump manager S-HV
gestionnaire de pompe à chaleur S-HV

: Oelflex 100 3 x 0,75
: Oelflex 100 3 x 0,75

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

heat pump manager S-HV
gestionnaire de pompe à chaleur S-HV

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

heat pump manager S-HV
gestionnaire de pompe à chaleur S-HV

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

terminal strip -M16
bornier -M16

: Oelflex 100 3 x 0,75
: Oelflex 100 3 x 0,75

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

terminal strip -M16
bornier -M16

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

terminal strip -M16
bornier -M16

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

heat pump manager S_LV
gestionnaire de pompe à chaleur S_LV

: Oelflex 100 2 x 0,75
: Oelflex 100 2 x 0,75

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

heat pump manager S_LV
gestionnaire de pompe à chaleur S_LV

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire

terminal strip -M16
bornier -M16

: Oelflex 100 2 x 0,75
: Oelflex 100 2 x 0,75

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire
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+A100
    -XM16:2
+A100
    -XM16:2
+A100
    -XM16:2

Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16Klemmleiste -M16BUBUBU /4.C8/4.C8/4.C8 +A400
    -M16:
+A400
    -M16:
+A400
    -M16:

ZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpeZusatzumwälzpumpe

Kabelbelegungsliste · cable assignment list · liste d'affectation des câbles
item destination 1 - terminal
moyens d'exploitation objectif 1 - raccord

destination 1 - comment
objectif 1 - commentaire
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cable type
type de câble

presentation
représentation

destination 2 - terminal
objectif 2 - raccord

destination 2 - comment
objectif 2 - commentaire

terminal strip -M16
bornier -M16

auxiliary circulating pump
circulateur supplémentaire
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ÖlsumpfheizungÖlsumpfheizungÖlsumpfheizung //9.D3+A100+A100+A100
-E1-E1-E1

DüsenringheizungDüsenringheizungDüsenringheizung //8.D6+A100+A100+A100
-E4-E4-E4

Heizung KondensatablaufHeizung KondensatablaufHeizung Kondensatablauf //8.D6+A100+A100+A100
-E14-E14-E14

Sicherung DrucksensorSicherung DrucksensorSicherung Drucksensor //7.D5+A100+A100+A100
-F1.11-F1.11-F1.11
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RücklauffühlerRücklauffühlerRücklauffühler //7.B1+A100+A100+A100
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Durchflussüberwachung VorlaufDurchflussüberwachung VorlaufDurchflussüberwachung Vorlauf //7.B3+A100+A100+A100
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Temperaturfühler ÖlsumpfheizungTemperaturfühler ÖlsumpfheizungTemperaturfühler Ölsumpfheizung //7.B8+A100+A100+A100
-R40-R40-R40
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-Y19-Y19-Y19

Filter -X2.2Filter -X2.2Filter -X2.2 //4.B4+A100+A100+A100
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Sicherung WärmepumpeSicherung WärmepumpeSicherung Wärmepumpe //4.E3+A300+A300+A300
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Schütz EVU-SperreSchütz EVU-SperreSchütz EVU-Sperre //4.E2+A300+A300+A300
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1 crank case heater
chauffage carter d'huile

2 nozzle ring heater
résistance de virole

3 heating condensate drain
chauffage écoulement des condensats

4 fuse pressure sensor
coupe-circuit capteur de pression

5 fuse steam-resistant
coupe-circuit isolé de manière étanche à la diffusion

6 high-pressure pressostat
pressostat haute pression

7 hot gas thermostat
thermostat gaz chaud

8 ferrite core -N30
core de ferrite -N30

9 ferrite core -N30
core de ferrite -N30

10 ferrite core -N30
core de ferrite -N30

11 ferrite core -N30
core de ferrite -N30

12 ferrite core -N30
core de ferrite -N30

13 ferrite core -M1
core de ferrite -M1

14 ferrite core -M1
core de ferrite -M1

15 ferrite core -N30
core de ferrite -N30

16 ferrite core -N0
core de ferrite -N0

17 compressor
compresseur

18 fan
ventilateur

19 expansion valve
détendeur

20 refrigerant circuit controller
régulateur de circuit frigorifique

21 inverter
inverseur

22 return sensor
sonde retour

23 flow rate monitoring forward
surveillance de débit translation avant

24 hot gas sensor
capteur de gaz chaud

25 pressure sensor p0
capteur de pression p0

26 pressure sensor pc
capteur de pression pc

27 temperature sensor
sonde de température

28 pressure sensor secondary circuit
capteur de pression Circuit secondaire

29 probe air inlet
capteur Entrée d'air

30 temperature probe crank case heater
sonde de température chauffage carter d'huile

31 probe R290
capteur R290

32 power supply
bloc d'alimentation au secteur

33 Choke
Choke

34 four-way valve
vanne 4 voies

35 solenoid valve
vanne magnétique

36 filter -X2.2
filtre -X2.2

37 fuse heat pump electrical distribution system
coupe-circuit pompe à chaleur distribution électrique

38 contactor utility block UB electrical distribution system
contacteur blocage EJP distribution électrique

39 auxiliary circulating pump heating system general
circulateur supplémentaire installation de chauffage général

40 probe R290
capteur R290


